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A1
Flenskoppelingen
Trek vaste klemfittingen uit Cuphin CW724R voor drinkwater tot 95°C.
1) Kunststoffbuis haaks afzagen
en ontbramen
3) Steunbus in de buis steken
2) Voldoende isolatie verwijderen
(De kunststoffbuis mag absolut niet
beschadigd zijn)
4) onderdelen zoals aangegeven
op de buis plaatsen
0-1 mm
5) Buis in het huis van de
koppeling steken
6) Flens monteren door de bouten
gelijkmatig aan te draaien zodat scheef
trekken wordt voorkomen
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